我最近设计了一款三相铁心电抗器（150A，0.8mH），应客户要求我选择了如下设计方案，考虑到大气隙的扩散效应，我采用上下双气隙方法（如图），铁心1规格为340*65，铁心2规格为90*65，（铁心材质为35ZH110，线圈匝数为24.5T，气隙计算厚度为5.3mm，我实际使用的气隙为上下各3mm的气隙垫），由于铁心1与铁心2之间无法固定，我在如图示位置将铁心焊住，在实测电抗器电性能时发现电抗器的电感值偏高（约为0.95 mH），并且有较大的噪音，我认为是焊锡后气隙变小，导致铁心的使用的Bm值变大，请问您看法？我现在的方法是解决方法是将上气隙变更为3.5mm，请问有没有更好的办法解决这个问题？以后遇到类似需要使用双气隙的情况，能不能不焊锡用别的解决方法，我有一个设想不知道能不能解决问题，希望您指教（如图二）。
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非常感谢！

祝您老新年快乐！身体健康！

                               求知者：  Henry 张
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