2006年照明电器产品认证技术协调会问题汇总表（灯的控制装置部分）


	序号
	问 题 内 容
	问 题 反 馈

	1
	功能接地的固定、连续性、接地电阻要不要考核？如果需要考核，该怎样考核？
	GB19510/IEC61347系列标准中对接地的考核要求只针对保护接地端子，功能接地不属于该系列标准考核内容。

	2
	爬电距离和电气间隙的限值GB7000.1允许用插入法计算，但GB19510则没有说明，那么U-OUT=280V的电子镇流器，它的爬电距离和电气间隙的限值该如何处理？
	1. 在GB19510系列标准中没有提到允许用插入法。

2. 应注意：GB19510.4标准中印刷线路板在输入端、并在过保险丝之前的不同极性之间的爬电距离和电气间隙用GB19510.1表3考核，线路板对外壳之间的爬电距离和电气间隙应按表3（工频50/60Hz）和表4（非正弦脉冲,对于电子镇流器的输出端对外壳主要是非正弦脉冲）。U-OUT 值仅在考核抗电强度、关联部件保护及输出端的爬电距离电气间隙时才适用。线路板上的不同电极之间按故障状态一章考核。

	3
	第15章 关联部件的保护措施

1.“15.1 在经接入模拟阴极电阻验证的正常工作状态下”，在正常工作状态下的“模拟阴极电阻”是不是指IEC60081和IEC60901中灯参数表规定的阴极替代电阻？

2.CCC认证中，覆盖型号是不是每个都需要做本章的考核？CB、CE，覆盖型号是不是每个都需要做本章的考核？如果不一定需要每个都做本章的考核，那么有没有什么规则来确定做哪几个覆盖型号？

3.对于多灯电子镇流器，做本章考核时，很可能不是每个点都测到，那么有没有规则来确定测哪些点比较合适？

4.假如电子镇流器的额定电压为220V-240V，那么做本章试验时，用什么试验电压比较合适？198V？264V？还是198V和264V都需要测
	1. 15.1中在正常工作状态时使用的模拟阴极电阻是指IEC60081和IEC60901标准中高频状态灯的等效阴极电阻。但异常状态模拟阴极电阻用R=11.0/(2.1×In)计算得出。In为额定灯电流。

2. CB、CE报告中，肯定要求每一覆盖样品送一只，CCC认证中也应遵守这一规则。对于同一系列中包含多种U-OUT值的情况，应对进行验证。同一U-OUT值的镇流器中，并不是每个都要做考核，一般应找出该系列中所配灯管最长（灯管启动电压最高）的规格为主检规格，对于不能确认某一覆盖规格灯管启动电压是否高于主检规格的情况（例如虽然单灯的启动电压不高但多灯串联、某些单端或细管径灯管及非标灯管等）应加做本项目差异试验。

3. 本项目对电子镇流器（单灯或多灯）的单一输出端子对地之间都应进行电压测量，另外标准15.4条中讲到“此外，在该电压出现在关联部件内的绝缘板之间的情况下时，还应测量各输出端之间的电压”镇流器配单端荧光灯就是典型的这种情况，应测量各输出端子之间的电压。另外，当镇流器上带有连接器、接线柱，即输出端电压也明显作用在这些关联部件上时，也应该测量各输出端子之间的电压。

4. 在本条的异常状态情况下，电源电压应在最严格的范围内任一值时进行试验、测量。如额定电压为220～240V则应在198V和264V范围内测出最大峰值。



	4
	GB19510.1-2004 “18.5安装在灯具中使用的灯的控制装置(而不是普通独立式灯的控制装置)以及其绝缘体易遭受峰值高于1500V的启动电压的灯的控制装置应能耐漏电起痕”
这样理解对不对：安装在灯具中使用的灯的控制装置应能耐漏电起痕；绝缘体易遭受峰值高于1500V的启动电压的灯的控制装置应能耐漏电起痕。

这样理解对不对：安装在灯具中使用的灯的控制装置并且其绝缘体易遭受峰值高于1500V的启动电压的灯的控制装置应能耐漏电起痕。

IP20的独立式电子镇流器并且启动电压高于1500V，要不要做耐漏电起痕？如果不需要，为什么？一般来说，独立式的要求高过内装式，为什么反而不需要做耐漏电起痕？

独立式灯的控制装置要不要做耐漏电起痕？如果要，是哪一条标准条文规定要做？


	对于GB19510.1-2004  18.5条中这段话，当时翻译和理解上确实有误。GB19510系列中关于耐漏电起痕的试验应遵守下列步骤：

1. 先看对应的产品标准（即GB19510.2～GB19510.12）的对应条款，例如GB19510.9-2004中20章明确说明“按GB19510.1第18章要求，但18.5条要求除外”，也就是说荧光灯镇流器不进行耐漏电起痕试验。但GB19510.4和GB19510.10中都是整章引用GB19510.1 18章，所以得进行漏电起痕试验。

2. 对于电子镇流器和HID镇流器应遵循：
（1）承受峰值电压大于1500V的部位的绝缘材料（陶瓷除外）应进行此试验。
（2）明显可看出打算安装在非普通灯具（IP高于20）内的镇流器上的非封闭且承受高压的绝缘体（例如电子镇流器的印刷线路板）应进行此试验。
（3）独立式镇流器上非封闭且承受高压的绝缘体也应进行此试验。

	5
	假如电子镇流器的额定电压为220V-240V，做EMC试验时，用什么试验电压比较合适？有没有标准对这做出规定？
	GB17743-1999 6.3条要求在额定电压的±2％时进行试验，而GB17625.1标准C.5章中也可看出是在额定电压下进行试验。但是电子镇流器的普遍情况是当电源电压升高时内部磁通趋向于饱和，产生的EMI分量增大，并且这两个标准是强制性国家标准，所以一般应按240V进行试验，但也应根据电子镇流器的电路特殊性来关注这一范围内时是否超标，原则上是从严不从宽的原则，保证在声称的范围内都满足标准要求。

	6
	定温保护值为110℃的电子镇流器按照GB19510.1附录C7.2做试验，虽然增加电流，但电子镇流器外壳温度总达不到110℃附近，热保护器没有办法动作，怎么办？这个电子镇流器能不能算定温保护值为110℃合格？能不能用提高烘箱温度的方式来达到电子镇流器外壳温度110℃？有些国外的电子镇流器、获得VDE认证、定温保护值为110℃，用增加电流方法没有办法达到110℃，用提高烘箱温度的方式来达到电子镇流器外壳温度110℃，但热保护器也没有动作，可能是没有装热保护器，这种电子镇流器能算定温保护值为110℃合格吗？
	应注意，在GB19510.1附录C中，热保护器指的是一种装置，可能是热熔断器，更多的是可恢复热保护器，也可能是热敏电阻或利用半导体的温度特性组成温度控制电路。所以在试验之前，一定要分析电路和实物，搞清热保护原理。如果有一电感或变压器上有热保护器，则应针对这一电感和变压器短路并缓慢增加电流来使保护器动作，如是采用热敏元件，则应通过加温来使其动作，保护的情况可以是切断电流，也可以是高频振荡停振（此时进线电流往往还有，但也是合格的）。只要不超所标的温度就认为合格。

	7
	可调光电子镇流器在做第15章 关联部件的保护措施的试验时，是不是在最大功率的状态下做？需不需要在其它功率状态下做？试验的等效电阻如何确定？
	对这种电子镇流器，首先应看其电路图，分析它的调光原理。一般情况是当电子镇流器处于最大输出或接近最大输出位置，在启动的时候所产生的峰值电压最高，但应特别注意，有些调光电子镇流器在接近最小输出位置、如处于异常状态时，不能进入保护状态，遇到这种情况，也应在最小输出位置测量5s或30s后的有效值电压是否超标。

	8
	单端荧光灯电子镇流器要不要做高频泄漏电流试验？如果需要做，怎样做？标准里只列出了双端荧光灯电子镇流器的高频泄漏电流试验。
	标准的条款中未说明这一点，但是从设立这一考核条款的原委以及标准中的示意图来看，标明只适用于单端荧光灯的电子镇流器不需要做高频（电容性）泄漏电流试验。

	9
	如果镇流器同时标有ta、tw、Δt，那么ta、tw、Δt要不要符合公式：ta=tw-Δt？异常状态下的发热极限烘箱温度用ta、还是用tw-Δt的实测值？
	GB19510.9-2004表2（单行本P4）中注2已明确了这三者之间的关系，这三者关系必须基本符合ta=tw-Δt，（因为Δt的标称值与实测值总有一些小差异）。但试验时是用tw值减去实测的Δt值，得出的温度值就是试验时的专用烘箱内的小环境温度值。

	10
	GB7000.1-2002中5.2.1条，固定式灯具（如支架）与电源连接是使用连接引线，但有的连接引线很短，并没有伸出到灯具外，这样的电源连接引线是否仍按5.2.2条要求来判定。
	灯具的问题回答中已有这一条。

	11
	如果镇流器标有tw、Δt，但在做异常状态下的发热极限时不合格，那么能不能采用标ta的做法来整改？比如标上ta=25，那么按照标准的说法，就不需要放在烘箱里做异常状态下的发热极限了，就可以合格了。如果不能这样整改，有没有标准条文规定不能这样整改？
	标称的ta如明显不能符合tw-Δt的结果，是不能被接受的，这在一定程度上说明企业在产品上标注内容的不诚信。所以肯定不能用这一方法对发热极限不合格的产品进行整改。

	12
	如果镇流器标有ta，并且放在灯具里使用，那么要不要考虑镇流器的ta合不合适在灯具内使用？对于镇流器来说，ta指的是大环境的ta呢？还是灯具工作达到温度稳定后，灯具内部的ta？如果是指的是灯具内部的ta，由于灯具内部的温度各处不同，那么是那一点的温度呢？
	首先要说明灯具的ta是必需声称的（不标也是默认值），镇流器的ta仅是试验过程的的数值，不作为标志要求。另外灯具的ta指的是灯具工作时对灯具外部环境温度的要求，而镇流器的ta仅体现它在灯具内适应小环境温度的能力。在灯具中是通过热试验时测量镇流器绕组温度是否超过tw值来衡量某种镇流器是否适用于该灯具的。当然镇流器的tw－Δt的差值越大，其适应小环境温度的能力越大，也体现出镇流器的质量越好。

	13
	是不是所有带触发器的金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器都需要做耐高压脉冲试验？能不能说有些触发器不产生高压脉冲，所以镇流器可以不做耐高压脉冲试验？如果可以，那么有没有规定一个峰值，高于此值为高压脉冲，低于此值为非高压脉冲？
	所有的气体放电灯用启动装置（启动器或触发器都产生高压脉冲）在IEC61347标准中，总体的思想是承受高于1500V峰值电压以上的镇流器，要进行高压脉冲试验，（从GB19510.9 15章高压脉冲试验以及追溯到7.1章“如果电压峰值超过1500V….”可得出这一结论）。对于高压钠灯和金卤灯镇流器，如是阻抗式结构，触发器脉冲幅度几乎都大于1500V（峰值）。所以都要按GB19510.10 15章要求进行高压脉冲试验。

	14
	GB19510.10第12章介电强度补充规定：“对于使用触发器并且脉冲电压产生在其内部的镇流器，还应在承受触发电压的绝缘物上进行介电强度试验。”，而GB19510.10第15章说“金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器所接线路会在镇流器上施加高压脉冲”，那么能不能认为做第15章试验的镇流器都应该按第12章介电强度补充规定做介电强度试验？如果不是，那为什么？
	12章和15章说的是完全不同的两个问题。12章指的是采用被动式触发器本身内部无高压变压器，利用镇流器的抽头并通过触发器自身的低压脉冲放电，使镇流器产生高压感应脉冲，对于此类镇流器（一般为三端式镇流器）高压脉冲试验要进行，方法也不同于普通阻抗式，并且在介电强度试验时应按12章表格得出的高压值来进行试验。

15章则是模拟实际工作情况，直接把高压脉冲施加到镇流器上，并按普通型式高压产生于镇流器内部型两种不同方法分别按不同的方法和电路来试验。即普通型按15.1进行，高压产生于镇流器内部的按15.2进行

	15
	无外壳电子镇流器是否可以申请单独认证？
	可以按整体式电子镇流器申请进行CCC认证。

	16
	如何加强ODM企业的监控？证书是否应与正常认证证书区分，是否应有有效期
	这是非技术性问题。据我们所知，ODM证书一般可直接从证书上看出来（申请人、制造商、生产厂三者不同）。ODM证书的有效性取决于持证方和生产方合同的有效期以及生产方的母体证书有效性。

	17
	对报告样品及差异说明的描述是否应有统一的格式和内容？
	这也是非技术性问题，应由CQC会同CEMC统一安排并采纳好的报告格式

	18
	CCC证书的信息量是否应更详细？可以通过看证书能大概知道产品的一些信息
	这一意见提得好，照明电器3C认证证书的信息内容应更详细些，这些信息不仅保留原证书内容，而且要体现产品的含金量，例如tw、Δt、λ、热保护及温度值等。

	19
	放电灯镇流器的发热极限异常测试烘箱温度采用tw－△t，其中的△t是应采用实测值还是标称值？
	GB19510.9-2004表2（单行本P4）中注2中已明确，是测得的△t值。

	20
	样品采用优秀的零部件可以通过测试，而零部件清单中却列如较差的型号，而此零部件却无法通过目视确认，如何处理？

如电感镇流器中的漆包线，电子镇流器中的一些半导体元件等
	作为照明电器3C认证的检测单位，其项目工程师应具备对镇流器内主要部件识别的能力，例如：电感镇流器内的漆包线，如果采用QZ-2(130级)的，那么tw值只能最高标到105，如果采用QZG-2(155级)的，那么tw值最高只能标到120，如果采用QZY-2(180级) 的，那么tw值最高可以标到130。在电子镇流器中，主要识别三极管、电解电容、EMC防护电容等主要元件，可通过把样品中的零件与以往留下的好的企业的零件样品对比，或上网查询方法，识别其在零部件清单中所列元件与实物的一致。

	21
	电子镇流器单元划分时，企业提供的覆盖型号的照片和差异说明等资料是否可以作为确认覆盖的凭据？

如不行，是否从CQC送样通知中要求企业每个覆盖规格均送一个型号进行确认？
	如果是诚信的正规企业，可用企业的样品照片和差异说明作为确认凭据。但问题是我们照明行业有很多的不诚信企业，所以项目工程师必须具有较高的能力，来识别照片和差异说明，有疑问时应要求企业补充送样。

	22
	GB19510.2第16章规定触发器的脉冲电压中规定了负载电容为20pF，如果进行随机测试，厂家使用16μF的电容，是否需要换成标准要求的电容进行测试？
	GB19510.2第16章测量脉冲电压要求负载电容为20pF是因为实际适用时灯座以及HID灯泡未点燃时，其两个引线之间的分布电容约为20pF，所以在测量脉冲电压时，也是在镇流器回路接灯的位置接上20pF的模拟电容。而厂家使用的16μF电容基本上是补偿电容（起到提高线路功率因素的作用），是并联在镇流器与灯回路的电源侧的，完全是两码事，实际测量时还应在接灯的位置加接20pF电容后再测量脉冲电压。

	23
	GB7000.1-2002附录C整流效应在CTL决议上说明适用于150W以下的金属卤化物灯。若选取一系列中最高功率大于150W的灯进行型式试验，在测试中和报告中如何处理？
	在电感式镇流器点灯回路中，如果灯是会产生整流效应的，那么除了35W或50W等特小功率的阻抗式镇流器可不加热保护器，用保守设计能通过检测，其它规格几乎只有加热保护器才能通过检测。其它覆盖规格只要确认是用热保护器即可。

	24
	在标准GB19510.10-1999，15 条款：耐高压脉冲试验：金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器所接线路会在镇流器上施加高压脉冲，因此镇流器应能经受住15.1和15.2所规定的试验。

这意味着：所有镇流器都是由线路连接的，都应经受耐高压脉冲。

标准翻译错误：应该是“金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器所接线路可能会在镇流器上施加高压脉冲的情况下，镇流器应能经受住15.1和15.2所规定的试验。

高压脉冲有限值吗？350V要做高压脉冲吗？
	标准的本意是对于HID灯用镇流器，在所连接线路中，镇流器上承受高压脉冲时应进行耐高压脉冲试验。目前，尽管大多数采用阻抗式镇流器并配有两端式触发器的HID灯电路，镇流器的端子上承受高压脉冲，但还有很多电路（例如CWA型式采用三端串联触发器电路）镇流器上并不承受高压脉冲，所以在对HID灯用镇流器检测时，一定要搞清镇流器是否在启动时承受高压脉冲。
关于高压脉冲有限值，已在前面讲到过。350V不能称为高压脉冲，所以不用做耐高压脉冲试验。

	25
	在标准GB19510。10-1999，15 条款：耐高压脉冲试验中“设计要求用内启动装置使灯工作的镇流器应接受15.2规定的试验。

理解标准为：镇流器内部有一个启动装置，标准宣贯会上是如此解释的。

2）如不是，标准翻译错误：应为“所设计的工作线路中，如使用的是内启动装置的灯时，应接受15.2规定试验”。因为附录J和图J。1的测试线路表明了这一点。
	标准并无翻译错误的问题，但对本条要全面、正确地理解，标准中所说的内启动装置主要是指镇流器内部的元件和、或绕组起到了启动装置的作用这一情况。前面提到的采用内部无高压线圈的三端式触发器配带抽头的三端镇流器的情况以及阻抗式镇流器配内启动灯时，都是通过外部的开关（机械或电子）的通断来使镇流器绕组产生自感高压脉冲（即这种高压脉冲产生自镇流器内的绕组中）从而使灯触发的情况，对于这种镇流器应按15.2条进行试验。

	26
	镇流器异常条件下发热极限：

在标准GB19510。9表（2）注2“当镇流器在其所声称的最高环境温度下工作时”和GB19510。10表1注2“当镇流器在其标称的最高环境温度下工作时”

标称和声称在检测镇流器时是否不同。

应如何标称和声称：声称是否可以用文字在某个地方声称一下，标称是否用ta=tw-△t来标称，在那里标称。

ta: 在GB19510.1里没有ta定义，tw和△t有，只有在GB7000.1中有ta的定义，如果是这样，ta只能用于独立式镇流器，不能用于内装式和整体式镇流器。

用文字表述或声称：可否在说明书等表明其所声称的最高环境温度25℃，30℃，35℃或50℃等以满足检测要求。
	这一问题前面已回答过。只补充说明一点：
对于镇流器产品，声称和标称只是翻译有所不同，其含义是一样的，都是指标注在镇流器或类似的说明书或类似文件上的内容。有时也可用隐含方式标出，例如仅标出tw，按实测△t来得出镇流器发热极限试验时的小环境温度。
镇流器只要按其第7章的标志要求标注全信息即可。

	27
	U-OUT：在电子镇流器中U-OUT是否应该验证
	对“关联部件保护”一章的检测过程本身就是验证U-OUT的过程。

	28
	电子降压转换器GB19510.3：独立式电子降压转换器产品检测中发现产品电路原理和结构相同，但输出变压器的结构和材质不同，是否要补充差异试验
	应该进行16章异常状态、I.5防止意外接触带电部件的措施（变压器内部绝缘）、I.6加热等的差异试验。

	29
	需确认并公布GB19510.4-2005的报告格式和新版的认证规则
	这是非技术性问题。

	30
	关于保护接地的标志和接地装置是否必须在镇流器上体现出来
	作为仅依靠基本绝缘的非独立式镇流器，可以没有专用的接地装置，但应在标志上标明其按装底板应接地（或有保护接地的符号）见GB19510.1第9章第3行。

	31
	GB19510.4-2005 GB19510.9-2004 GB19510.10-2004无接线端子只有引出线，依据什么进行判定
	应根据镇流器的电源电流，内部是否具有保险丝以及是否是独立安装式然后按GB7000.1中外部导线或内部导线的要求进行检验和判定。

	32
	LED产品按何标准检验及收费问题
	在IEC61347-2-13标准草案尚未变成正式版本前，LED控制电路应基本按照GB19510.12-2005/IEC61347-2-11标准进行检验但LED如果与控制电路连在一起（一体化的）则还应按照IEC60825-2001标准检测LED发光的光束是否会对视网膜造成危害。对于用于照明的LED都应对这点进行检测或评估。

	33
	节能灯EMC又要求做。厂家重新送检，检测费也没收。退报告不太好。
	这是非技术性问题。

	34
	独立式镇流器的检验要求应依照标准一一进行检测
	这一条看不出在问什么问题，无法回答。

	35
	放电灯用电感镇流器控制箱应依据什么标准检测，类似还有LED独立控制装置依据什么标准检测为好
	放电灯镇流器如被装入电器箱，则应根据这一电器箱的用途，用GB7000系列标准中适用的标准来对它进行检验，包括IP、接地、等一系列的试验。


	36
	 在电感镇流器上有些企业△t，请问企业是用什么方式来测定和决定△t值的？ 有没有这种可能：同一个型号的电感镇流器产品，这批次产品的△t可能和下一批次产品的△t会有所不同？如果每批次产品的△t有不同，那么产品标识上的△t要不要改。
	企业按产品标准生产出工作电流接近于标称工作电流的电感镇流器，然后再按标准自行或委托专业机构检测后，得到实测的△t值。随后适当放2％～5％的裕量，按5的倍数标出△t。△t是由设计决定的，一旦确定不能随意变动，只要镇流器材质不变，结构和工作电流参数基本不变，△t就只会在一个小范围（±5K）内变化

	37
	对于电感镇流器，其产品标记上大有50/60Hz，是否可以。
	电感镇流器基本只能用一个频率，50Hz或60Hz，不能标50/60Hz，除非是专门设计的带抽头的特殊电感镇流器，（目前在国内市场尚没有此类镇流器）。只有电子镇流器或电子一体化节能灯和电子变压器，可以标出50/60Hz。

	38
	LED灯控制装置，功率在2.7W以下，控制线路是由二极管，电容和电阻组成，要不要做EMC GB17743和GB17625.1。
	因为该线路中有电容、二极管等非线性元件的存在，所以要进行EMI的检测。

（1）对于GB17625.1,像此类LED由于功率小，进线电流也小，只要按6.2.3.3条要求每次谐波电流≤5mA就可判合格。
（2）对GB17743只要进行了电源端子干扰的试验，因为LED上的频率一般为50Hz，整流后也可能成为100Hz，但没有超100Hz，所以不进行辐射干扰的试验。

	39
	在认证过程中发现有企业在电子镇流器标记上标出的U-OUT很随意，500V 450V 350V 等。而在关联部件检测出的电压值相差200V，这种情况的U-OUT是否认可。很高的U-OUT值，如650V在灯具检测中会有那些影响。
	产品的标称值应该是恰当的，有些企业为了省事，把U-OUT值标得很高，这样在电子镇流器检测时是没有任何问题了，但电子镇流器的这一值是写给灯具设计和安装者看的，U-OUT值越高，对灯座、连接器等关联部件的耐电压要求也越高，虚标得很高的U－OUT值将限制这一电子镇流器的使用范围。

	40
	 对于同一份电感镇流器的申请，tw值一样，但有4个值，是否要对不同的△t值的镇流器补做差异试验.
	如果一个系列（单元）中标称的△t值是一致的，一般是验证功率大（或电流大）的只要符合要求即可。有些系列产品为了使△t标准值于实测值更准确，按功率不同标有不同的△t，应该对所标称的不同△t的产品进行差异试验。


